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Pripojenie plynu
Pripojeni plynu
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Upozornenie
Upozornéni!

Instalatér musi pouZit dva kluce: jeden na pridrzanie rury (2) a druhy na utiahnutie matky (1).
Pfi montazi pouzijte dva klice: prvni k zafixovani trubky (2) a druhy k dotazeni kontramatky (1).
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