
Einbauhinweis

Für Kodiersteckersatz   8 714 411 232

1. Bei Erdgas immer 228 (Kennz.) einbauen

2. Bei Flüssiggas  232 (Kennz.) einbauen
2.1. nur bei Display-Anzeige  
    - Kodierstecker 232 (Kennz.) durch 228 (Kennz.) ersetzen
    - Servicefunktion 9.0 auf  stellen, dazu:

-  ➀ und ➁ drücken bis 
   Display ➃  „= =“ anzeigt
-  Warten bis ➃  „0.“ anzeigt
-  ➂ drehen bis ➃  „9.0“ anzeigt,
   warten bis ➃ wechselt
-  ➄ auf „0.“ drehen
-  ➀ und ➁ drücken bis ➃ „[  ]“
   anzeigt

3. Kodierstecker 228 (Kennz.) nicht verwenden,
    wenn 232 (Kennz.) eingebaut war !
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6 720 604  672   (6.98)


