
DOR 5N Automat Fan <6720879536>

6720879536 (2017/08) CZ

 6.7   Montáž ventilátoru

Tenhle list nahrazuje dočasně kapitolu 6.7 
návodu k instalaci a údržbě pro odborníka ke 
kotli DOR 5N 25 Automat nebo Buderus 
Logano S181.2 – 25 EP. 

▶ Mezi kotlové těleso a ventilátor vložte těsnění 
[1].

▶ Ventilátor přiložte na těsnění a vyrovnejte jej 
do správné polohy [2].

▶ Ventilátor upevněte pomocí 4 šroubů [3]. 
▶ Ventilátor propojte kabelem s rozvaděcí skříní 

řídící jednotky [4]. 

Při montáži dbejte na správnou pozici 
ventilátoru. Průtokoměr se nachází na vrchní 
části ventilátoru.

Obr. 1  Montáž ventilátoru
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